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ITA-TEST SPOLKA Z 0.0.

01-434 Warszawa » ul. Obozowa 82A » lok. 1 » www.itatest.pl + itatest@itatest.pl
tel./fax: (22} 837 28 20 -« tel.: (22] 877 36 00 - [22) 877 36 02
NIP: 5272954897 +« REGON: 388664512 + KRS: 0000892742

AB 1478

SPRAWOZDANIE Z BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH WODY NR 31957/26744/23

SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCL
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNE] ZGODY LABORATORIUM
Sprawozdanie z badan watne tylko z hologramem. Egz nr 4

Nazwa i adres Zleceniodawcy:
Robotnicza Spoldzielnia Mieszkaniowa
~PRAGA?” Osiedle ,,Erazma™

ul. Erazma z Zakroezymia ZA

03-185 Warszawa

Nr zlecenia: 31957/23

Badany produkt: Probka wody wodociggowej

Data i godzina pobrania: 03.04.2023 11:20

Data i godzina priyjecia prébki do Laboratorium: 03.04.2023 13:10
Migjsce  pobrania  probki wody: zawir czerpalny, Warszawa,
ul. Kaminskiego 12, wlot wody (wejscie wody na budynek)

Opis opakowania probki wody: Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. ok, 500
ml £ tiosiarczanem sodu

Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

Sposdb dostarczenia probki wody do badan:

Nr probki: 26744/23

o . Data zakonezenia
Data otrzymania

Aecenia: badania: Probka zostata pobrana i transportowana zgodnie z PN — EN 1SO 19458: 2007 oraz
03.04.2023 06.04.2023 ) [T 30/ ChM wyd. 3 « dnia 24.10.2022 - mctoda akredytowang zgodnie z akredytacja
Data rozpoczgeia badan: Data W?’d““f"’ preyznang precz PCA nr akredytacji AB 1478,

03.04.2023 sprawozdania: Probke¢ do badan pobral probobiorca Laboratorium: mgr Ancta  Wolak

06.04.2023 nr protokotu 9724/23.

Laboratorium wszystkic badania wykonalo w siedzibie firmy.

CEL / ZAKRES BADANIA: Stwierdzcnie zgodnosci » wymogami podanymi w Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2017 r. (D2 U. 22017 r. poz. 2294) w sprawic jakosci wody przeznaczonc do spozycia przes ludzi.

Metoda Wynik
oznaczania Objetoé¢ |  oznaczania R Stwierdzenie
5 ! g : Oszacowana Najwyisza f
s Rozporzad . 5 dnos
ki OZNACZANY PARAMETR ?\:T::::t?a ZZ‘:DM\:’;:‘:!Z;::? pmbk-l mikro::l::izméw niepewnodé dopuszczalna - II'IO Y
j wody 2 i Ll wyniku z
07 grudnia 2017 (ml) w jtk wyniku zwartosé B
(Dz U 220171 poz 2294) w danej objgtosei wymaganiami
probki wody
1| Liczba bakterii Escherichia coli (A) PN-EN 1SO 100 nic wykryto 0 ZGODNE
9308-1:2014-12 ]
2 | Liczba bakterii z grupy coli (A) +A1:2017-04 100 ni¢c wykryto - 0 ZGODNE
l o Vi , PN-EN [SO , i S S T
3 | Liczba enterokokéw kalowych (A) 7899.2:2004 100 nie wykryto - 0 I(J()l)'\l
Liczba Clostridium perfringens ze PN-EN ISO . . .
4 sporami (A) B 14189:2016-10 | 100 nie wykryto 0 ZGODNE
Ogdlna liczba mikroorganizmow PN-EN [SO ) —
5 e / - NIE DOTYCZY
|5 | wtemp. 22°C (A) 62227004 | miewykeydes | | = | MIERGIVCY |

* Raportowana rozszerzona niepewnos¢ pomiarowa zostala oszacowana zgodnic « 1SO 19036 | jest oparta o niepewnosé standardowa pomnozong przez wspolczyanik rozs/crzenia

k - 2, co w przyblizeniu daje poziom ufinosci 95% Zlozona mepewnosc standardowa 7ostala preyjeta jako rowna odehyleniu standardowemu odiwarzalnosci wew nalrziaboratoryjne] z

uwzgledniemem pobierania probek

(A) - 0znacza badanie wykonane melody akredytowany 2 uwzgiednieniem pobierania probek
**W stwierdzeniu zgodnosci z wymageniami zastosowano zasade podejmowania decyzji opany na prostej akceptacii Ryzyko blgdnej akceptacji‘blgdnego odrzucenia dla wyniku rownego wymaganiu wynosi S0%
UZateca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nic preckraczala 100 jik/1 ml w wodzie wprowadzane) do sieci wodociggowe) lub nie przekraczala 200 ji/! m! w kranie konsumenta

Odwiadczenie Laboratorium:

Laboratorium ITA TEST posiada zatwierdzenic Panstwowego Powialowego Inspekiora Seaitarnego m st Warszawy na wykonywanie oznaczen mikrobiologicznych w/w zakresie Decyzjq nr DE HKN/0269/2023

z dnia 21 03 2023 ¢

Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonaine;, a sprawozdanie koncowe odpowiada danym srodlowym
Organy decyzyjne mugs zaslosowac inng niz preyjgta powyzej zasada podejmowania decyzji, co more micc wplyw na wynik stwierdzonej oceny zgodnosci
Klicat ma prawo do ziozenia skargi w lerminie 14 dni od olrzymania . Sprawozdania z badan ' pisemnie, e-mailowo lub osobiscie w siedzibie Laboratonum Skarga jest rozpatrywana zgodnie 2 preyjpta w
laboratorium procedurs w przeciggu 30 dni od zyloszenis skarg
Niepewnosic wyniku podaje si¢ w sytuacji gdy ma o znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci 2 wyspecyfikowanymi wariosciami granicznymi oraz kiedy uzgodniane jest 10 z Klientem

Sprawozdanie sporzqdzono w 2 identycznych egzemplarzach Sprawozdanie ourzymajy Egz nr |

Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznie do badane) probki Probki wody nie s archiwizowane
Sprawozdanic z badan wazne tylko z hologramem.
Nr serii A oznacza, 2e wazne sprawozdanie posiada | hologram

Opracowal/a sprawozdanic z badan:

=/

podpis

L ion

Zlecemodawca, Ege Ni 2

Archiwum Laboratonum ([TA - TEST

Autoryzowal/a sprawozdanie z badan:

Dataipodpis  06.04.2023

KONIEC SPRAWOZDANIA
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