R0BOTNICZA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
PRAGA"
Osiedle ,Erazma”
ul. Erazma z Zakroczymia 2A. 03-185 Warszawe
tel. 884-44-06, fax: 614-69-82
NIP: 525-000-64-66 Warszawa, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w m. st. Warszawie
Spotka Akeyjna

Pl. Starynkiewicza 5

02-015 Warszawa

Nasz znak: AOE/MPB/06-00112/W/23

Dotyezy: Wyznaczenia terminu spotkania w zwigzku z przeprowadzonymi
badaniami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi prébek wody w
budynkach przy ul. A. Kaminskiego 4, 12 i 14 w Warszawie.

W zwiazku z kolejnym zgloszeniem dotyczacym zlej jakosci wody dostarczanej do
budynkéw przy ul. A. Kaminskiego 4, 12 i 14 oraz w zwigzku z niewystarczajacymi
dziataniami z Pafistwa strony majacymi na celu doprowadzenie wody do odpowiedniej jakosci,
Administracja Osiedla ,,Erazma” zlecila przeprowadzenie badan fizykochemicznych i
mikrobiologicznych probek wody z w/w budynkow. Badanie zostalo przeprowadzone w dniu
3 kwietnia 2023 r. przez ITA-TEST Sp. z 0.0. — Laboratorium badawcze, ktére uzyskato
akredytacje w obszarze badan oraz pobierania probek wody zgodnie z certyfikatem akredytacji.

W  zalaczeniu przekazujemy sprawozdania z badan fizykochemicznych
i mikrobiologicznych. Z uwagi na niepokojace przekroczenia zelaza we wszystkich trzech
budynkach, zwracamy sie z prosba o pilne wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielem
Panstwa firmy, w celu ustalenia kolejnych dziatan, ktore zostana podjete przez Panstwa w celu
skutecznego doprowadzenia do odpowiedniej jakosci wody dostarczanej do budynkéw
nalezacych do RSM ,.Praga” Administracji Osiedla ,.Erazma”.

Zalaczniki:

1. Sprawozdania z badan fizykochemicznych wody nr B-31956/38231/2023, B-31957/38231/2023,
B-31958/38231/2023

2. Sprawozdania z badan fizykochemicznych wody nr B-31956/26743/23, B-31957/26744/23,
B-31958/26745/23
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SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCL
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM,
SPRAWOZDANIE Z BADAN WAZNE TYLKO Z HOLOGRAMEM

SPRAWOZDANIE Z BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WODY
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Egz nr: ...,

Miejsce pobrania: Warszawa. ul. Kaminskiego 14, wlot wody (wejscie wody na budynek)
Rodzaj probki: woda wodociggowa

Punkt pobrania: zawor czerpalny

Data i godzina pobrania: 03.04.2023r. 10:54

| Nr zlecenia: 31956 7 dnia: 03.04.2023r.

Nazwa i adres Zleceniodawev:  Robotnicza Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,PRAGA”
Osiedle ,,Erazma”
ul. Erazma z Zakroczymia 24

| 03-185 Warszawa

|
% Sposob pobrania i/lub dostarczenia probki wody do badan:
| Probka zostata pobrana i transportowana zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10/AP 1:2019-07 oraz

IT-30 wyd. 3 z dnia 24.10.2022 - metodg akredytowana zgodnie z akredytacja przyznana przez
PCA nr akredytacji AB 1478.

Probke do badan pobral probobiorca Laboratorium: Aneta Wolak — nr protokotu 9723/23.
Laboratorium wszystkie badania wykonato w siedzibie firmy.

Data i godzina przyj¢cia probki do Laboratorium: 03.04.2023r. 13:10
Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratortum: dobry

CEL / ZAKRES BADANIA: wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 201 7r.

(Dz. U. 22017 r. poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Nr probki: 38230
Data rozpoczgcia badan: 03.04.2023r.
Data zakonczenia badan: 03.04.2023r.

Data wydania sprawozdania: 06.04.2023r.

Sprawosdanie # badan fizvkoch rmych wody B 3195638230 2023
iR

Nrozatacsnika PO-06-02, wydanie nr 4. obowrazupe od 01 06 202
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Stwierdzenie zgodnosei:
Zgodmie 7 ustaleniami ze Zlecemodawca, Laboratorium do stwierdzenia zgodnoscr (Ip 2-5, 7-14) zastosowalo reguie decysyna oparta na proste] akceptacy
Ryzyko blgdne) akceptacji/blednego odrzucenia dla wyniku rownego wymaganiu wynosi 50%

Uzupelnienia, odstgpstwa lub ograniczema metody brak

Oswiadczenie Laboratorium:

Laboratorium ITA-TEST" posiada zatwierdzenie Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitamego m. st Warszawy na wykonywanie osnaczen fizycznych
I chemicznych w wodzie przeznaczone) do spozycia przez ludzr w zakresie okreslonym Decyzja Nr DE HKN00269 2022 2 dma 21032023y p 1-14
Metody, na ktore Laboratonum mie posiada ww. zatwierdzemia nie maja zastosowania w obszarze regulowanym prawnic

Badania wykonywano sgodmie 7 zasadami Dobre) Praktyks Profesjonalney, a sprawosdanic koncowe odpowiada danym zrodiowym

Organy decyzyjne moga zastosowac inng niz przyjeta powyze) zasada podejmowania decyzji, co moze mie¢ wplyw na wymik stwierdzenia 2godnose

Klient ma prawo do zozenia skargi w terminie 14 dni od otreymama  Sprawosdania 7 badan ™ pisemnie. e-mailowo lub osobiscie w siedzibie Laboratorium
Skarga jest rozpatrywana zgodnie 7 przyjeta w laboratorium procedura w przeciagu 30 dm od zgloszenia skargi

Niepewnose wyniku podaje si¢ w sytuacy gdy ma to snaczemie dla miarodajnoscr wynikow badan lub zgodnosct 2 wyspecylikowanymi wartosciam granic/nymi
oraz kiedy uzgodnione jest to 2 Klientem

Sprawozdanie sporzgdzono w 2 egzemplarzach.
Sprawozdanie otrzymuja
Egs nrl - Zlecemodawca
Egz nr2 - Archiwum Laboratonum ITA-TEST
Pribka badanej wody nie jest archiwizowana

Wy niki badania odnoszy si¢ wylacznie do badanej probki.

Sprawozdanie 7 badan waine tyvlko 7 hologramem.

Nroserii B oznacza. Ze waine sprawozdanie posiada 2 helogramy

Oprfcnwnlfa sprawozdanie # badan:
Specjalistyczne Laboratorium Badawcze

l
_ o—/
Podpis ... Apeta WOLAK: -
Chemik

.} Fﬁ?ﬁdﬂt\-, Hadaw
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ITA-TEST SPOLKA Z 0.0.

01-434 Warszawa + ul Obozowa B2A + iok 1 » www tatest.pl + itatest atatest pl
tel /fax: [22) 837 28 20 - tel . [22] B77 36 00 - (22) 877 36 02
NiP: 5272954897 - REGON: 188664512 + KRS 0000892742

SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM.
SPRAWOZDANIE Z BADAN W AZNE TYLKO Z HOLOGRAMEM

SPRAWOZDANIE Z BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WODY
B - 31957/38231/2023

Egznr: .

1

Miejsce pobrania: Warszawa, ul. Kaminskiego 12, wlot wody (wejscie wody na budynek)
Rodzaj probki: woda wodociggowa

Punkt pobrania: zawor czerpalny

Data i godzina pobrania: 03 .04.2023r. 11:20

Nr zlecenia: 31957 7z dnia: 03.04.2023r.

Nazwa i adres Zleceniodawey:  Robotnicza Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,PRAGA™
Osiedle ,Erazma”
ul. Erazma 7 Zakroczymia 2A
03-185 Warszawa

Sposob pobrania /lub dostarczenia probki wody do badan:

Probka zostata pobrana i transportowana zgodnie z PN-1SO 5667-5:2017-10/AP 1:2019-07 oraz
IT-30 wyd. 3 7z dnia 24.10.2022 - metodg akredytowana zgodnie z akredytacja przyznana przez
PCA nr akredytacji AB 1478

Probke do badan pobrat probobiorca Laboratorium: Aneta Wolak — nr protokotu 972423
Laboratorium wszystkie badanta wykonalo w siedzibie firmy.

Data i godzina przyjecia probki do Laboratorium: 03.04.2023r. 13:10
Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

CEL / ZAKRES BADANIA: wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 201 7r.

(Dz. U. 722017 r. poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz

Nr probki: 38231
Data rozpoczecia badan: 03.04.2023r.
Data zakonczenia badan: 03.04.2023r.

Data wydania sprawozdania: 06.04.2023r.

Strona 1+ 3
Sprawasdanmic 7 badan fizykochemicznych wody B 31957 38231 2023
N zatacrmika PO-06-02, wydame nr 4, obowigzue od 1 06 202
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Stwierdzenie zgodnodei:
Zgodnie # ustaleniami z¢ Zlecemodawca, Laboratonum do stwierdzenia zgodnosci (Ip 2-5, 7-14) zastosowalo regule decysying opana na proste) akceplacji
Ryzyko blednej akceptacji btednego odrzucenia dla wyniku rownego wymaganiu wynosi 50%

Uzupetmenia. odstepstwa lub ogranicsema metody. hrak

Odwiadczenie Laboratorium:

Laboratorium [TA-TEST™ posiada zatwierdzenie Panstwowego Powiatowego Inspekioratu Sanitamego m. st Warszawy na wykonywanic osnaczen fizycznych
i chemicznych w wodzie przeznaczone) do spozycia przes ludsr w zakresie okreslonym Decyzjg Nr DE HKN 002692022 ¢ dmia 21032023y p 1-14
Metody, na kiore Laboratonum mie posiada ww  zatwierdzema nie maja zastosowama w obszarze regulowanym prawnie

Badania wykonywano sgodnie 7 zasadami Dobre) Praktyks Profesjonalng), a sprawozdame koncowe odpowiada danym zrodiowym

Organy decyzyjne moga zastosowac mna niz przyjeta powyze) zasada podejmowania decyz)i, co moze miec wplyw na wynik stwierdzenia zgodnosct

Khent ma prawo do zlozema skargi w termimie 14 dni od otrzymania _ Sprawosdania 2 badan ~ pisemnie, e-mailowo lub osobiscie wsiedzibie Laboratonium
Skarga jest rozpatrywana sgodnie 7 przyjeta w laboratorium procedurg w przeciagu 30 dni od sgloszenia skargi

Niepewnos¢ wyniku podaje sic w sytuacyi gdy ma to znaczemie dla marodanosct wynikow badan lub zgodnosci 2 wyspecy fikowanymi wartosciami granicznymi
oras kiedy uzgodnione jest to 7 Khentem

Sprawozdanie sporzgdzono w 2 egzemplarzach.
Sprawozdanie otrzymuja
Egz nr | - Zleceniodawca
Egz nr2 - Archiwum Laboratorium _ITA-TEST
Probka badanej wody nie jest archi

Wyniki badania odnoszy si¢ wylacznie do badanej probki

Sprawozdanic 2z badan wazne tvlko z hologramem.

Nr serii B oznacza, ze waine sprawozdanie posiada 2 hologramy
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ITA-TEST SPOLKA Z 0.0.

01-434 Warszawa * ul Obozowa B2A « lok 1 + www ttatest pl =+ ilatest atatest pl
tel./fax: (22) 837 28 20 - tel.: (22] B77 36 00 -+ [22) 877 36 02
NIP: 5272954897 + REGON: 388664512 « KRS 0000892742

AB 1478

SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI,
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM.
SPRAWOZDANIE Z BADAN B AZNE TYLKO Z HOLOGRAMEM

SPRAWOZDANIE Z BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WODY
B — 31958/38232/2023

Miejsce pobrania: Warszawa, ul. Kaminskiego 4. wezel cieplny
Rodzaj probki: woda wodociggowa

Punkt pobrania: kran

Data i godzina pobrania: 03.04.2023r, [1:50

Nr zlecenia: 31958 7z dnia: 03.04.2023r.

Nazwa i adres Zleceniodawcey:  Robotnicza Spotdzielnia Mieszkaniowa ,PRAGA”
Osiedle ,,Erazma”
ul. Erazma z Zakroczymia 2A
03-185 Warszawa

Sposéb pobrania i/lub dostarczenia probki wody do badan:

Probka zostata pobrana i transportowana zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10/AP 1:2019-07 oraz
[T-30 wyd. 3 zdnia 24.10.2022 - metoda akredytowana zgodnie z akredytacja przyznana przez
PCA nr akredytacji AB 1478.

Probke do badan pobrat probobiorca Laboratorium: Aneta Wolak — nr protokotu 972523,
Laboratorium wszystkie badania wykonato w siedzibie firmy.

Data 1 godzina przyj¢cia probki do Laboratorium: 03.04.2023r. 13:10
Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

CEL / ZAKRES BADANIA: wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 7z dma 07 grudnia 201 7r.

(Dz. U. 72017 r. poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Nr probki: 38232
Data rozpoczecia badan: 03.04.2023r.
Data zakonczenia badan: 03.04.2023r.

Data wydania sprawozdania: 06.04.2023r.
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Nrozatacemika PO-06-02. wydanie nr 4, obowiazuge od
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* miepewnose wyniku wyrazona jako niepewnosc rozszerzona badamia przy poziomie ufnosc 95% 1 wspotczynniku k=2 bes uwzgledniema pobicrama probek

pozadana wartosc lego parametru w wodzie w kranie konsumenta  dol5 mg/| Pt
" toleranc)a temperatury dla micrzonych probek wegledem temperatury odniesienia wynosi « 1 °C

wartosc zalecana re wrgledow sdrowotnych - oznacza, 7e jest to wartose posadana dla sdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiasku usupetniania, prres
przedsichiorstwo wodociagowo-kanalizacyne, minimainej zawartosci
" nalezy spelni¢ warunck: [azotany | S0+ [azotyny ] 3<1 gdzic wanosci w nawiasach kwadratowych oznaczaza stezeme azotanow (NO3) 1 azotynow (NO2) w mg/l,
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dla badane; probki wody [azotany | S0-[azotyny|'3 < | mg/|
(A} - osnacza badame wykonane metoda akredytowana sgodnie 7 akredylacja preysnana przez PCA ar akredytac) AB 147X

(NA) - ornacrza badame wykonane metoda nicakredytowana dla kiorey Laboratonum deklanue spetmeme wymagan normy PN-EN ISO/TEC 17125 201802

Strona 2/ 3
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Stwierdzenie zgodnosei:
Zgodnie 7 ustaleniami 7ze Zlecemodawca, Laboratorium do stwierdzenia zgodnosct (Ip 2-5, 7-14) zastosowalo regule decysyind opana na prostej akceplacii.
Ryzyko bledney akceptac)iblednego odrzucenia dla wyniku rownege wymaganmu wynosi 50%

Uzupetnienia, odsigpstwa lub ograniczena metody  brak

Ofwiadczenie Laboratorium:

Laboratorium ITA-TEST™ posiada zatwierdzenie Panstwowego Powiatowego Inspekioratu Samtamego mo st Warszawy na wykonywanic osnaczen fizycsnych
1 chemicznych w wodzie przeznaczone) do spozycia przez ludat w zakresie okreslonym Decyzja Nr DE HKN 002692022 ¢ dnia 21 0320234y p |-14
Metody, na kiore Laboratonium mie posiada ww. zatwierdzenia me maja zastosowania w obszarze regulowanym prawnie

Badania wykonywano zgodnie 7 zasadami Dobrey Praktyki Profesjonalne), a sprawosdanie koncowe odpowiada danym zrodlowym

Organy decyzyjne moga zastosowac inna niz przyjeta powyze) zasada podejmowama decyz)i. co moze mie¢ wplyw na wynik stwierdzenia 7godnosci

Klient ma prawo do zlozemia skargi w termime 14 dm od otrzymania | Sprawozdania 7 badan' ™ pisemnie. e-matlowo lub osobiscie w siedzibie Laboratonum
Skarga jest rozpatrywana zgodnic 2 przyj¢ta w laboratonum procedura w przeciagu 30 dmi od zgloszema skarg

Niepewnosc wyniku podaje sie w sytuacji gdy ma to /naczemie dla miarodajnoscr wynikow badan lub zgodnosct 2 wyspecyfikowanymi wartosciami grameznym
oraz kiedy uzgodnione jest to 7 Klientem

Sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach.
Sprawozdanie otrzymuja
Egz nr 1 - Zleceniodawca
Egz nr2 - Archiwum Laboratonum ITA-TEST
Probka badane) wody nie jest archiwizowana
Wy niki badania odnosza si¢ wylacznie do badane) probki.

Sprawozdanic z badan waZne tyvlko 2 hologramem.

Nroserii B oznacza, ze wazne sprawozdanie posiada 2 hologramy

\utoryzowala speaw ozdanie s hadan:

1tarfest
[ ‘

5(,) T;ntg{a;??}?en‘w:ﬁdmie z.ldaltldlaﬂ:

Podpis ...... Aneta. WQLAK....
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ITA-TEST SPOLKA Z 0.0.

01-434 Warszawa * ul. Obozowa 82A + lok, 1 » www.itatest.pl - itatest@itatest.pl
tel./fax: {22) 837 28 20 + tel.: [22) 877 36 00 - (22) 877 36 02
NIP: 52729548597 « REGON: 388664512 + KRS: 0000892742

AB 1478

SPRAWOZDANIE Z BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH WODY NR 31956/26743/23

SPRAWOZDANIE MOZE BY( POWIELANE TYLKO W CALOSCI.

INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNE] ZGODY LABORATORIUM 1
Sprawozdanie 7 badari watne tylko z hologramem. Egz. nr A

Nazwa i adres Zleceniodawcy: Badany produkt: Probka wody wodociggowej
Robotnicza Spéldzieinia Mieszkaniowa Data i godzina pobrania: 03.04.2023 10:54
+PRAGAT Osiedle ,Erazma” Data i godzina przyjecia probki do Laboratorium: 03.04.2023 13:10
ul. Erazma z Zakroczymia 2A Miejsce pobrania prébki wody: zawor czerpalny, Warszawa,
03-185 Warszawa ul. Kaminskiego 14, wiot wody (wejécie wody na budynek)
Nr zlecenia: 31956/23 Nr pmbks 26743/23 Opis opakowania prébki wody: Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. ok. 500

e ml z tiosiarczanem sodu.
Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

Data otrzymania Data zakoficzenia Sposdb dostarczenia probki wody do badari:

zlecenia: badania: Probka zostala pobrana i transportowana zgodnic 2 PN — EN [SQ 19458: 2007 oraz

03.04.2023 06.04.2023 ) IT 30/ ChM wyd. 3 7z dnia 24.10.2022 - metoda akredytowany zgodnie £ akredytacjy

Data rozpoczecia badan: Data wydan!a przyznang przez PCA nr akredytacji AB 1478.

03.04.2023 sprawozdania Probk¢ do  badan pobral prohobiorca Lahoratorium: mgr  Ancta  Wolak
- 06.04.2023 nr protokotu 9723/23.

Laboratorium wszystkic badania wykonalo w siedzibie firmy

CFL /! ZAKRES BADAVIA Stwierdzenie zgodnosci z wymogami podanymi w Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2017 r. (Dz U. 22017 r. poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Metoda Wynik
oznaczania Objetosé oznaczania Vel Stwierdzenie
L i 5 Oszacowana Najwyisza gt
Wedlug R ’ : ; d
Ln| OZNACZANY PARAMETR |yt booer o p:;::,“ mikm:::;:,:izméw PR | Do, z,f",,;:fi'
07 grudnia 2017¢ (ml) w itk wynikn*® zwartodé Y Sl
(Dz U 22017 poz 2294) w dane] objetosci wymaganiami
probki wody
I | Liczba bakterii Escherichia coli (A) PN-EN ISO 100 nie wykryto = 0 ZGODNE
— 9308-1:2014-12 ; .
2 | Liczba bakterii z grupy coli (A) +A1:2017-04 100 nie wykryto - 0 ZGODNE
3 | Liczba enterokokdw katowych (A) ;‘;\19;1:21215& 100 nie wykryto - 0 ZGODNE
Liczba Clostridium perfringens ze PN-EN ISO T —
| sporami (A) 14189:2016-19 | 100 | mie wykryto ‘ 0 EGODNE
.| Ogélna liczba mikroorganizmow PN-EN 1SO - i o NIE VCZY
2 w temp. 22°C (A) 62222004 | ne Wy](l"yl() IE DOTYCZ

* Raporlowana rozszerzona niepewnosé pomiarowa soslala oszacowana zgodiie « 1SO 19036 1 jest opania o nicpewnose standardowa pomnozong przez wspalezynnik rosszerzenia
k 2, co w przyblizeniu daje pozien ufnosci 95% Zlozona niepewnesc standardowa roslala przyjeta jako rowna odehylentu standardowemu odiwarzalnosel wewnairzlaboratoryjnej z
uwglednieniein pobierania prabek

(A) - oznacza badanie wykonane metods akredytowang z uwzglednieniem pobierama probek

**W stwierdzeniu zgodnosci 2 wymaganiami zastosowano zasade podejmowania decyzji oparig na prosiej akcepiacji Rysyko bigdnej akceptacjifblgdnego odrzucenia dia wyniku rownego wymaganiu wyaosi 50%
'Zaleca sig, aby ogdina liczha mikraorganizmaw nie przekraczala 100 jik/l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe; lub nie prrckraczala 200 jik/l mi w kranic konsumenta

Oswiadczenice Laboratorium:

Laboratorium ITA TEST posiada zatwierdzenie Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarmego m st Warszawy na wykonywanic oznaczen mikrobiologicznych wiw zakresic Decyzyg ar DE HKN/D0269/2023
zdma 21032023 ¢

Badania wykonywano zggodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonaine), a sprawozdanie koncowe odpowiada danym zrodiowym

Organy decyzyjne mogg zastosowac inng niz przyj¢ta powy.ej rasada podejmowania decyzji, co moze miec wplyw na wynik stwierdzonej oceny zgodnosc:

Klient ma prawo do zlozenia skargi w lerminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania 7 badan' ™ pisemnie, e-mailowo luh osobiscie w siedzible Laboratonum Skarga jest rozpatrywana zgodnie 2 preyjela w
labosatorium procedurg w przeciagu 30 dnt od zgloszenia skarg:

Niepewnosc wyniku podaje si¢ w syluac)i gdy ma to znaczenie dla miarodajnosct wynikow badan lub zgodnosci 2 wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest (o z Khientem
Sprawozdanie sporzadzono w 2 identycznych egzemplarzach Sprawozdanie olrzymujs Egz nr | Zleceniodawca, Egz Nr 2 Archiwum Laboratorium [TA  TEST”

Wyniki badania odnoszq si¢ wyigcznie do badanej probki Probki wody nie sg archiwizowane

Sprawozdanice z badan wazne tylko 2 hologramem.

Nr serii A oznacza, ¢ wazne sprawozdanie posiada | hologram

Opracowal/a sprawozdanie £ badan: Autoryzowal/a .uprawnzdanie # hadan:

podpis Data i podpis ~ 06.04.2023
KONIEC SPRAWOZDANIA

Strona 1 2 1
Sprawosdanic 2 badan mikiobiclogicznych B -31956/26743/23
Nr zalgeznika: PO-06-04 wydanie nr 4 obowiazuje od: 01 06 202
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ITA-TEST SPOLKA Z 0.0.

01-434 Warszawa * ul. Obozowa 82A » lok.1 » www.itatest.pl + itatest@itatest.pl |
tel./fax; (22] 837 28 20 - tel.: [22) 877 36 00 -« (22) 877 36 02 1
NIP: 5272954897 + REGON: 388664512 + KRS: 0000892742 |

AB 1478

SPRAWOZDANIE Z BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH WODY NR 31957/26744/23

SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNET ZGODY LABORATORIUM

Sprawozdanie z badan watne tylko z hologramem. Egz nr 4
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Badany produkt: Probka wody wodociggowe;j
Robotnicza Spoldzielnia Mieszkaniowa Data i godzina pobrania: 03.04.2023 11:20
»PRAGA” Osiedle ,Erazma” Data i godzina priyjecia probki do Laboratorium: 03.04.2023 13:10
ul. Erazma 7 Zakroczymia 2A Miejsce  pobrania  prébki wody: zawér czerpalny, Warszawa,
03-185 Warszawa ul. Kaminskiego 12, wlot wody (wejscie wody na budynek)
Nr zlecenia: 31957/23 Nr probki: 26744/23 Opis opakowania probki wody: Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. ok. 500

ml £ tiosiarczanem sodu
Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

Dt ofryinaiia Data zakonczenia Sposéb dostarczenia probki wody do bada:

slecenia: badania: Probka zostala pobrana i transportowana zgodnie 7 PN — EN 1SO 19458: 2007 oraz

03.04.2023 06.04.2023 [T 30/ ChM wyd. 3 z dnia 24,10.2022 - metoda akredytowang zgodnie z akredytacjs

Data rozpoczecia badan: Data wydan!a preyznang przcz PCA nr akredytacji AB 1478,

03.04.2023 sprawozdania: Probke do badan pobral probobiorca Laboratorium: mgr Ancta Wolak
06.04.2023 nr protokolu 9724/23.

Laboratorium wszystkic badania wykonato w siedzibie firmy.
CEL / ZAKRES BADANIA: Stwierdzcnic zgodnosci » wymogami podanymi w Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia

2017 r. (Dz U. 22017 r. poz. 2294) w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Metoda Wynik
oznaczania Objetosé oznaczania o Stwierdzenie
Wedlug Rozporzadzenia |  probki liczba O.szacorv'::éﬂ d.‘lajwytszln zgodnosci
L OZNACZANY PARAMETR Ministra Zdrowia z dnia wody mikroorganizmoéw mtpﬂ." S HPMAFCRRG wyniku z
07 wrudnia 20171 (ml) w jtk wyniku zwartosé sl
(Dz U 220171 poz. 2294) w danej objetosei wymaganiami
il probki wody
|| Liczba bakterii Escherichia coli (A) PN-EN 130 100 nic wykryto - 0 ZGODNE
9308-1:2014-12 .
2| Liczba bakterii z grupy coli (A) +A1:2017-04 100 nic wykryto - 0 £GODNE
3 | Liczba enterokokow kalowych (A) IR 100 nie wykr tc_v_ ™ - 0 7(?(;-1;Nl'
il y 7899-2:2004 yery! ik
.| Liczba Clostridium perfringens ze PN-EN ISO . — "
_-i SpoFRTHELA) 14189-2016-10 100 nie wykryto - 0 ZGODNE
Ogdlna liczba mikroorganizmow PN-EN ISO . 1 R
5 o . - NIE DOTYCZY
wtemp. 22°C (A) 6222:2004 1 nie wykryto

* Raportowana rozszerzona niepewnose pomisrowa zostala oszacowana zgodnie 2 [SO 19036 | jest oparta o niepewnos¢ standardowa pomnozong przez wspolezynnik rozszerzenia
k - 2, co w przyblizeniu daje poziom ulnosci 95% 7lozona mepewnosc standardowa zosltala preyjeta jako rowna odchyleniu standardowemu odiwarzalnosci wewnalrziaboraloryne) 2
uwzglednieniem pobierania probek

{A) - oznacza badanie wykonane metods akredytowany z uwzgledoieniem pobierania probek

**W stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasade podejmowania decyzji opartq na prosiej akceptacji Ryzyko bigdnej akceptacji/blgdnego odrzucenia dia wyniku rownego wymaganiu wynost S0%
"'Zaleca sig, aby ogolne liczba mikroorganizmow nie przekraczala 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzane] do siec: wodociggowe) lub nie przekraczela 200 jtk/1 m! w kranie konsumenta

Oswiadczenie Laboratorium:

Laboratorium ITA TEST posiada zatwierdzenie Panst 20 Powialowego Inspi a Sanitarnego m st Warszawy na wykonywanie oznaczen mikrobiologicznych w/w zakresie Decyzjg nr DE HKN/00269/2023
zdnia 2] 03 2023 ¢

Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonaine;, a sprawozdanie koncowe odpowiada danym srodlowym

Organy decyzyjne muyy zasiosowac inng nis przyjeta powyse; sasada podejmowania decyzji, co moze miec wplyw na wynik stwierdzonej oceny zgodnosci

Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od oirzymania _Sprawozdania z badan * pisemnic, ¢-mailowo lub osobiscie w siedzibie Laboratonum Skarga jest rozpatrywana zgodnie 2 prayjely w
laboratorium procedurg w pezeciggu 30 dmi od zgloszenia skarg

Niepewnosc wyniku podaje sig w sytuacji gdy ma to znaczenie dla miarodajnosc: wynikow badan lub zgodnosci 2 wyspecyfikowanymi wanosciami gramcznymi oraz kiedy uzgoadnione jest 1o z Klientem
Sprawozdanie sporzadzono w 2 identycznych egzemplarzach Sprawozdanie otrzymujg Egz nr | Zicceniodawca, Egz Nr 2 - Archiwum Laboratorium _ITA  TEST”

Wyniki badania odnosza sie wylacznie do bedane) probki Probki wody nie 53 archiwizowane

Sprawozdanic z badan wazne tylko £ hologramem.

Nr serii A oznacza, 2e wakzne sprawozdanie posiada | hologram

Opracowal/a sprawozdanie z badan: Autoryzowal/a sprawozdanie z badan:
P iy ren I abopstor it B
£ p ,’ '.f f' :;____,, :;'-"L-’gx-
/ [’/ "1 {é
land AK‘/L fr MTT 1
podpis Data i podpis  06.04.2023

KONIEC SPRAWOZDANIA

Strona 1 71
Sprawozdanie # badan mikiobiologicznych B -31957/26744/23
Nr zatacznika: PO-06-04 wydanic nr: 4 obowigsuje od: 01 .06 2021
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tel./fax: (22) 837 28 20 - tel.: (22) 877 36 00 + [22) 877 36 02
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AB 1478

SPRAWOZDANIE Z BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH WODY NR 31958/26745/23

SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM

Sprawozdanie z badar waine tylko z hologramem. Egz. nrA
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Badany produkt: Probka wody wodociggowe;j
Robotnicza Spoldzielnia Mieszkaniowa Data i godzina pobrania: 03.04.2023 11:50
»PRAGA” Osiedle ,Erazma®” Data i godzina priyjecia prébki do Laboratorium: 03.04.2023 13:10
ul. Erazma z Zakroczymia 2A Miejsce pobrania prébki wody: kran, Warszawa, ul. Kamifnskiego 4,
03-185 Warszawa L - wgzel cleplnv
Nr zlecenia: 31958/23 Nr probki: 26745/23 Opis opakowania prébki wody: Pojemnik » tworzywa sztucznego o poj. ok. 500

ml z tiosiarczanem sodu.

Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

Data otrzymania _D“"'d zakofezenia Sposdh dostarczenia probki wody do badari:

zlecenia: padania: Probka sostata pobrana i transportowana zgodnie 7z PN — EN 1SO 19458: 2007 oraz

03.04.2023 06.04.2023 ) IT 30/ ChM wyd. 3 2 dnia 24.10.2022 - metoda akredytowana zgodnie z akredytacja

Data rozpoczecia badan: Data W}'da”f"‘ przyznang preez PCA nr akredytacji AB 1478,

03.04.2023 sprawozdania: Probke do badan pobral probobiorca lLaboratorium: mgr Aneta Wolak
06.04.2023 nr protokotu Y725/23.

Laboratorium wszystkie badania wykonalo w siedzibic firmy.

CEL / ZAKRES BADANIA: Stwierdzenic zgodnosci 7 wymogami podanymi w Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia
2017 r. (D2 U. 22017 r. poz. 2294) w sprawie jakosci wody przesnaczonej do spozycia preez ludzi.

Metoda Wynik
oznaczania Objetosé oznaczania Dasinins | wat Stwierdzenie
, . . ) d Najwyisza P
W rzadzenia ;
Lp: OZNACZANY PARAMETR MT::::tilizxz?n iaz m':gl; p“rg:j’:u mikra::;ub:ixméw niepewnaié | dopussczalun iiso:il;(o.‘lfl
07 grudnia 2017 (ml) w itk wyniku* zwartosé SR
(Dz U 22017+ poz 2294) w danej objetosci wymaganiami
pribki wody
| | Liczba bakterii Escherichia coli (A) PN-ENISO | 100 nie wykryto - 0 7ZGODNE
9308-1:2014-12 | e i
2| Liczba bakterii z grupy coli (A) +A1:2017-04 100 nie wykryto - 0 ZGODNE
. PN-ENISO | | —
3| Liczba enterokokow kalowych (A) 7899.2:2004 100 ,,,,lm wykrytlo - 0 ZGODNE
Liczba Clostridium perfringens ze PN-EN ISO . R
4 sporsmi (A) 14189:2016-10 100 nie wykryto - 0 ZGODNE
Ogdlna liczba mikroorganizmow PN-EN ISO 1) . DOV
] - - NIE DOTYCZY
w temp. 22°C (A) 62722004 l nie wykryto IE DO

* Raportowana rozszerzona nicpewnosc pomiarowa zostala oszacowana zgodnic # 150 19036 Jest oparta o mepewnosé standardowg pomnozong preesz wspoiczynnik rozszerzenia
k2. co w przyblizeniu daje poziom ulbosci 95% Zlozona niepewnosc siandardowa zostala preyjgta jako rowna odehylemu standardowemu odiwarzalnoscl wewnglrzlaboratoryjne) 7
uwglednieniem pobierania probek

(A) - oznacza badanie wykonane metody akredytowang 2 uwzglednieniem pobierania probek

**W stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami zasiosowano zasade podejmowania decyzji oparta na prostej akceptacji Ryzyko blednej akceplacji/biednego odrzucenia dla wyniku réwnego wymaganiu wynosi 50%
'Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczala 100 jik/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe lub nie przekraczala 200 jik/| ml w kranie konsumenta

Oswiadczenie Laboratorium:

Laboratonum ITA TEST posiada zatwierdzenie Panstwowego Powialowego Inspekiora Sanilarnego m st Warszawy na wykonywanie oznaczen mikrobiologicznych wiw zakresie Decyzjg nr DE HKN/OO269/2023
zdnia 21 03 2023 r

Badania wykonywano zgodnie z zasadamm Dobrej Prakiyki Profesjonalnej, a sprawozdenie koncowe odpowiada danym zrodiowym
Organy decyzyjne mogg zastosowac inng niz przyjeta powyzej zasada podejmowania decyzji, co moze miec wplyw na wynik siwierdzonej oceny zgodnosci

Klient ma prawo do zlozenia skargi w ierminie |4 dni od otrzymania . Sprawozdania 2 badan ' pisemnic. e-mailowo lub osobiscie w siedzibie Laboratonum Skaria jest rozpatrywana zgoduie z przyjela w
laboratorium procedury w przeciagu 30 dm od zgloszenia skarg
Niepewnosc wyniku podaje sig w syluac)i gdy ma to znaczenic dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest o z Klientem
Sprawozdanie sporzadzona w 2 identycznych egzemplarzach Sprawozdanie otrzymuja Bz nr | Zleceniodawca, Fgz Nr 2 Archiwum Laboraterium ITA - TEST

Wyniki badania odnoszq si¢ wylacznie do badanej probki Probki wody nie sa archiwizowane

Sprawozdanie £ badan waine tylko z hologramem.

Nr serii A oznacza, fe wane sprawozdanic posiada | hologram

Opracowal/n sprawozdanic z badan: Autoryvzowal/a sprawozdanie z badan:
R4

podpis : Data l podiis Uhmmi'!
KONIEC SPRAWOZDANIA

Strona 1 21
Sprawozdanie # badan mikrobiologicanych B -31958/26745/23
Nr zatacznika: PO-06-04 wydanic ni- 4 obowiazuje od: 01 06 202 |




